
Mikro Bant-Etanj LED Armatür Montaj Diyagramı 

1 2 

3 4 

 IP40 LUXAR

Manufacturer: ODSEL Elektronik San.Tic A.Ş.  
Address: Orta Ölçekli San Bölgesi 16.Sok No:3 45140 Manisa Türkiye 
Phone: : +90 236 214 06 30
E-Mail: ctc@luxar.com.tr

Ürünün kurulumu ve bakımı esnasında enerjinin kesildiğinden emin olunuz. Ürün montaj teknik personel 
tarafından yapılmalıdır.
Make sure power switches are switched off before installation and maintenance. Installation should be 
done by qualified technicians.

Buat ve klemens  ürün paketine dahil değildir, müşteri tarafından tedarik edilir. 
Junction box and terminals  are not included in product kit, purchased by customer 

Micro Waterproof Luminaire Installation Instructions  IP65

ODSEL



Bakım Yapılabilirlik - Replaceability

Bu ürünün LED modül veya sürücü değişimi kullanılan bağlantı elamanlarının LED çiplerle 
kimyasal uygunluğunun ve sızdırmazlığın sağlanması için sadece Odsel Bakım Bölümü tarafından 
yapılabilir. 

Replacement of LED light source and control gear for this product product should only be done 
by Odsel Maintenance Divison  to provide chemical compatibility of connection materials with 
LED chips and providing adequate ingress protection 

Bu aydınlatma armatürünün haricî bükülgen kablo veya kordonu hasarlanırsa; imalâtçısı tarafından bir 
tehlikeden kaçınmak için özel olarak değiştirilmelidir.

if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the 
manufacturer in order to avoid a hazard.
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